LYDMÅLING i Ølsted og ved kraftvarmeværker
Den 5. marts 2005 blev der foretaget lydmålinger i glasstuen på Skovsøvej 62, 3310 Ølsted og ved diverse kraftvarmeværker
Der blev foretaget målig G-vægtet, A-vægtet og Line.

Målingen blev foretaget med Symphonie 01dB, Serial no. #00642

monteret med Brüel & Kjær mic Instr. nr. 2689, 

Kalib. d. 26. august 2003.  Cert. nr. B11328.

Analyse foretaget med 01dB-Stell program, Created 20. september 2002.

Indlagt på DELL Latitude/D00 med Windows 2000.

Systemet er kalibreret med Brüel & Kjær kalibrator Type 4231, 

Serial no. 2130763.

Målingen er foretaget af akademiingeniør

Ole Birk Nielsen

Skovsøvej 62

3310 Ølsted
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Måling Skovsøvej 62 foretaget i stuen, kl. 9.48
Måleresultat 56,5 dB(G)
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Måling foretaget ved Hillerød Kraftvarmeværk, E2 kl. 14.47
Måleresultat 74,5 dB(G)
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Måling foretaget ved Hundested Kraftvarmeværk, E2 kl. 15.32
Måleresultat 74,5 dB(G)
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Måling foretaget ved Frederikssund Kraftvarmeværk, kl. 16.08
Måleresultat 81,5 dB(G)
[image: image5.emf]Ch.  1 [Average]


Hz


dB


16


62.8


0


10


20


30


40


50


60


70


80


1


2


4


8


16


31.5


63


125


250


500


1 k




Ch.  1 [Average] Hz dB 16 62.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 4 8 16 31.5 63 125 250 500 1 k



Måling foretaget ved Jægerspris Kraftvarmeværk, kl. 16.30
Måleresultat 64 dB(G)
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Måling foretaget hos Tove Campana, Frederikssund, kl. 17.24
Måleresultat 58 dB(G)
